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         Legale Rappresentante COMUNE DI PALERMO

COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE DELLA PORCILAIA COME
STABILIMENTO PER L'ALLEVAMENTO ED IL MANTENIMENTO DI
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Area non oggetto d'intervento
2/E 11 Progetto Porcilaia

Impianto Elettrico: impianti speciali1:100

Legenda simboli Impianto elettrico impianti speciali

Rack Dati

Centrale impianto rivelazione incendio

Pannello segnalazione allarme incendio

Presa Ethernet in scatola da incasso

Presa telefonica in scatola da incasso Interblocco porte

Controllo Accessi( lettore badge)

Dispositivo ripetitore rivelatore 

Pulsante di emergenza a rottura 
di vetro

di fumo

Rivelatore ottico di Fumo

Centralino telefonico

cassetta di derivazione da incasso o a vista

Pressatubo per raccordo  con canale o cassetta

Tubazione guainaflex

Tubazione RK15 staffata a vista

Canale Metallico 200x100mm

Montante

Estrattore

N.B. Ove indicato ''SC'' i rilevatori di fumo sono da intendersi installati sopra controsoffitto


